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Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения
В ФЗ-190 «О теплоснабжении» содержатся следующие определения:
     - теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
     - потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.
В сельском поселении Карамышевский сельсовет обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем имеет место только в п. Сухоборье, расположенном в лесном массиве на левом берегу реки Воронеж. На остальной территории поселения оно отсутствует: там граждане и организации приобретают не тепловую энергию, а ресурсы для отопления, горячего водоснабжения и ведения технологического процесса.
В настоящее время в поселке Сухоборье находятся 3 оздоровительных объекта, в каждом из которых сформировалась своя система централизованного теплоснабжения (СЦТ) со своими котельными и тепловыми сетями. В 2023г. во всех трёх СЦТ произошла смена одних теплоснабжающих организаций на другие.  Перечень объектов и теплоснабжающих организаций в п. Сухоборье приведён в таблице 1.1.
Таблица 1.1- Оздоровительные и теплоснабжающие организации п. Сухоборье
	Оздоровительный объект
	Владелец
	СЦТ
	ТСО на 01.01.2023г.
	ТСО на 01.01.2024г.
	Дата перехода

	Реабилитационно-оздоровительный центр “Лесная сказка” 
	Областное государственное учреждение   "Реабилитационный Центр Липецкой области"
	"Лесная сказка"
	Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"
	МУП "ТК-Грязи"
	28.04.2023

	Санаторно-оздоровительный комплекс “Прометей” 
	 Областное автономное учреждение организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» 
	"Прометей"
	Частное учреждение «Оздоровительный комплекс «Прометей»* 
	МУП "Липецктеплосеть"
	16.04.2023

	Санаторий "Сухоборье"
	ПАО "НЛМК"
	"Сухоборье"
	Частное учреждение «Оздоровительный комплекс «Прометей»*
	Ассоциация "Новолипецкий медицинский центр"
	01.08.2023  


Расположение и конфигурация систем централизованного теплоснабжения п. Сухоборье представлены на рисунках 1.1-3.
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Рисунок 1.1. – Система централизованного теплоснабжения «Лесная сказка»
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Рисунок 1.2. – Система централизованного теплоснабжения «Прометей»
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Рисунок 1.3. – Система централизованного теплоснабжения «Сухоборье»
Основные параметры СЦТ п. Сухоборье представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Основные параметры СЦТ п. Сухоборье
	Система централизованного теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловые сети
	Площадь зоны, га
	Плотность нагрузок, Гкал/ч /га
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	«Лесная сказка»
	1,63
	0,75
	4-труб.
	2,67
	0,61
	275

	«Прометей»
	6,89
	3,07
	 4-труб
	12,48
	0,55
	213

	«Сухоборье»
	1,08
	0,95
	 4-труб
	4,88
	0,22
	136


Котельная и сети СЦТ "Лесная сказка" находятся в муниципальной собственности Грязинского района, СЦТ "Прометей" – в муниципальной собственности г. Липецка, СЦТ «Сухоборье» - в частной собственности ПАО «НЛМК». На территории каждого из указанных оздоровительных объектов имеются многоквартирные дома для сотрудников. Таким образом, тепловая энергия и горячая вода во всех трёх СЦТ п. Сухоборье отпускаются не только «прочим» потребителям, но и населению. 
Генеральным планом сельского поселения Карамышевский сельсовет увеличения спроса на тепловую энергию (мощность) не предусматривается. Намечаемые к строительству жилые дома и объекты социального назначения предполагается, очевидно, оснащать индивидуальными источниками теплоснабжения. Поэтому рассмотрение существующего и перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель ограничивается только существующими СЦТ.
Прогнозные объёмы потребления тепловой энергии от котельных п. Сухоборье представлены в таблице 1.3. 
Таблица 1.3 - Объёмы и структура потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения п. Сухоборье, Гкал
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 - 2043

	СЦТ "Лесная сказка"

	Потребление всего, в т.ч.: 
	3 263
	3 582
	3 301
	3 146
	3 146
	3 146 - ежегодно

	 - население
	2 510
	2 654
	2 418
	2 308
	2 308
	2 308- ежегодно

	 - прочие
	753
	928
	883
	838
	838
	838- ежегодно

	СЦТ "Прометей"

	Потребление всего, в т.ч.: 
	н.д.
	672
	н.д.
	1816
	Уточняется при реконструкции СОК "Прометей"

	 - население
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	

	 - прочие
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	

	СЦТ "Сухоборье"

	Потребление всего, в т.ч.: 
	н.д.
	1 069
	н.д.
	518
	Уточняется при решении о возобновлении работы санатория "Сухоборье"

	 - население
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	105
	

	 - прочие
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	413
	


[bookmark: _Toc175696339]Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
«Требования к схемам теплоснабжения», утверждённые ПП РФ от 22.02.2012г. №154, предусматривают определение расчётных нагрузок.
В данной работе определение расчётных тепловых нагрузок осуществлялось по суточным расходам природного газа с последующим пересчётом на часовые расходы с учётом коэффициентов полезного действия котельных. Калорийность газа принималась по данным МУП «ТК-Грязи»: январь – 8,309 Гкал/м³, февраль и март – 8,307, октябрь – 8,317, ноябрь – 8,321 и декабрь – 8,300. Сведения о среднесуточной температуре воздуха взяты с сайта https://weatherarchive.ru/Temperature/Lipetsk.
Суточные расходы природного газа по котельной «Прометей» были предоставлены только за период май-декабрь 2023г., в связи с чем расчётные нагрузки были определены только по данным за октябрь-декабрь. Суточные расходы природного газа по котельной «Сухоборье» предоставлены не были, в связи  с чем определение расчётных нагрузок оказалось невозможным.
Определение расчётных нагрузок проводилось методом линейной аппроксимации в программе Microsoft Excel. Уравнения регрессии, коэффициенты детерминации и расчётные нагрузки для источников представлены в таблице 2.1. Расчётная нагрузка определяется при t°= - 25°С, которая по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» для Липецкой области установлена в качестве расчётной для систем теплоснабжения.
Таблица 2.1 - Расчётная нагрузка на коллекторах котельных при t° = - 25°С в 2023г., Гкал/ч
	Котельная
	Уравнение регрессии, Гкал/ч
	Расчётная нагрузка при t° = - 25°С, Гкал/ч
	Коэффициент детерминации R²

	"Лесная сказка"
	N = - 0,0088t° + 0,458
	0,678
	0,7053

	"Прометей"
	N = - 0,0359t° + 0,794
	1,693
	0,8300

	"Сухоборье"
	н.д.
	н.д.
	н.д.


Высокое значение коэффициента детерминации указывает на высокую достоверность полученного уравнения регрессии.
Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузок по зоне действия источников тепловой энергии приведено в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Договорные и расчетные нагрузки в системах теплоснабжения в 2023г.
	СЦТ
	Договорная нагрузка, Гкал/ч
	Расчётная нагрузка (на коллекторах), Гкал/ч
	Расчётная нагрузка (на котельной) к договорной (на коллекторах), %

	
	на тепловых пунктах потребителей
	на котельной (с учётом потерь в сетях) 
	
	

	
	отопление
	ГВС
	всего
	всего
	
	

	"Лесная сказка"
	0,705
	0,093
	0,798
	0,833
	0,678
	81,4

	"Прометей"
	1,633
	1,432
	3,066
	3,104
	1,693
	54,5

	"Сухоборье"
	0,526
	0,42
	0,946
	н.д.
	н.д.
	н.д.


При сравнении договорной и расчётной нагрузок необходимо иметь в виду следующее. Договорная нагрузка определяется на тепловом пункте потребителя, а расчётная – на коллекторах котельной. Следовательно, расчётная нагрузка включает в себя потери в тепловых сетях, а договорная – нет. Таким образом, расчётная нагрузка заведомо завышена по сравнению с договорной, это завышение численно равно потерям тепловой мощности в сетях. При приведении этих нагрузок к одной точке разница между ними будет ещё большей.
При построении перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей необходимо учитывать обстоятельства, упомянутые в разделе 1. Перспективные балансы тепловой мощности котельных п. Сухоборье и нагрузок потребителей (договорных и расчётных) представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Перспективные балансы тепловой мощности котельных и нагрузок потребителей, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2043

	 "Лесная сказка"*

	Установленная тепловая мощность
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63

	Тепловая мощность нетто
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Затраты мощности на собственные нужды
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери в тепловых сетях
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на коллекторах
	н.д.
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,798
	0,798
	0,798
	0,798
	0,798

	отопление и вентиляция
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705

	горячее водоснабжение
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто по расчётной нагрузке на коллекторах
	н.д.
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912

	 "Прометей"**

	Установленная тепловая мощность
	6,89
	6,89
	6,89
	6,89
	Мощности и нагрузки будут определены в ходе реконструкции СОК "Прометей"

	Тепловая мощность нетто
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72
	

	Затраты мощности на собственные нужды
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	

	Потери в тепловых сетях
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	

	Расчетная нагрузка на коллекторах
	н.д.
	1,693
	1,693
	1,693
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	

	отопление и вентиляция
	1,633
	1,633
	1,633
	1,633
	

	горячее водоснабжение
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто по расчётной нагрузке на коллекторах
	3,659
	3,659
	3,659
	3,659
	

	 "Сухоборье"***

	Установленная тепловая мощность
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Тепловая мощность нетто
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Затраты мощности на собственные нужды
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потери в тепловых сетях
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Расчетная нагрузка на коллекторах
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946

	отопление и вентиляция
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526

	горячее водоснабжение
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто по договорной нагрузке
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	*   - в 2024г. предполагается ввод в эксплуатацию БМК мощностью 1,63 Гкал/ч

	** - в 2024г. предполагается ввод в эксплуатацию БМК 0,69 Гкал/ч для теплоснабжения 2-х МКД, подготавливается решение о реконструкции существующей котельной или установке новой БМК в ходе реконструкции СОК "Прометей"

	***- в настоящее время санаторий "Сухоборье" не эксплуатируется, возможен пересмотр нагрузок при определении режима его дальнейшей работы


[bookmark: _Toc175696340]Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
Существующие и перспективные расходы теплоносителя на компенсацию потерь и отпуск на цели ГВС приведены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 - Существующие и перспективные расходы теплоносителя на компенсацию потерь и отпуск на цели ГВС, тыс. м³
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2043

	"Лесная сказка"

	Объём отпуска в сеть, в т.ч.:
	2,915
	5,057
	9,915
	н.д.
	Необходима корректировка показателей, т.к. отпуск теплоносителя потребителям не может превышать объёма отпуска в сеть 

	 - на компенсацию утечек в тепловой сети
	0,023
	-2,886
	-2,278
	н.д.
	

	 - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	2,892
	7,943
	12,192
	н.д.
	

	 "Прометей"*

	Объём отпуска в сеть, в т.ч.:
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	6,237
	6,237
	Показатели будут уточняться в связи с намечаемой реконструкцией СОК "Прометей"

	 - на компенсацию утечек в тепловой сети
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,185
	0,185
	

	 - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	6,052
	6,052
	

	"Сухоборье"*

	Объём отпуска в сеть, в т.ч.:
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,600
	0,600
	Показатели будут уточняться при решении о возобновлении работы санатория "Сухоборье"

	 - на компенсацию утечек в тепловой сети
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,020
	0,020
	

	 - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,580
	0,580
	

	* - данные за 2023 и 2024гг. взяты из решений управления энергетики и тарифов Липецкой области по установлению тарифов на горячую воду 


[bookmark: _Toc175696341]Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
Единственным вариантом развития, реализация которого уже началась, является реконструкция котельных и обновление сетей. Администрация Грязинского района выступила заказчиком работ по строительству двух БМК: мощностью 1,63 Гкал/ч вместо существующей котельной "Лесная сказка" и мощностью 0,69 Гкал/ч для теплоснабжения 2-х существующих МКД с отключением их от тепловой сети оздоровительного комплекса. Обе котельные намечаются к вводу в 2024г. 
Котельная «Сухоборье» установлена сравнительно недавно, поэтому необходимости в её реконструкции или замене пока нет.
[bookmark: _Toc175696342]Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Все необходимые решения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии либо уже приняты (котельные «Лесная сказка» и «Прометей»), либо реализованы (котельная «Сухоборье»). В каких-нибудь новых предложениях необходимости нет.
[bookmark: _Toc175696343]Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Необходимость в реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, безусловно, существует. Конкретные объёмы таких работ уточняются эксплуатирующими организациями при ежегодном планировании.
Строительство новых сетей уже осуществляется в ходе подключения двух строящихся БМК и, возможно, оно будет необходимо в соответствии с разрабатываемыми проектами реконструкции оздоровительных комплексов.
[bookmark: _Toc175696344]Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Поскольку во всех СЦТ п. Сухоборье системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) являются закрытыми, вопрос о переводе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc175696345]Раздел 8 Перспективные топливные балансы
Существующие и перспективные топливные балансы представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 - Существующее и перспективное потребление топлива
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2043

	Котельная "Лесная сказка"

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2310
	2333
	2307,9
	2307,9
	2307,9
	2307,9

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
	кг.у.т./Гкал
	164,90
	164,90
	164,90
	164,90
	155*
	155*

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
	т.у.т.
	395
	397
	381
	381
	357,72
	357,72

	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 
	тыс. м³
	337
	336
	323
	323
	304,02
	304,02

	Котельная "Прометей"

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2 821
	н.д.
	2 260
	1. Показатели будет зависеть от сроков и масштаба реконструкции СОК "Прометей" 2. Показатели также изменятся с вводом в эксплуатацию котельной мощностью 0,69 Гкал/ч для теплоснабжения 2-х МКД

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
	кг.у.т./Гкал
	158,76
	н.д.
	   156,00   
	

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
	т.у.т.
	448
	н.д.
	353
	

	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 
	тыс. м³
	387
	н.д.
	305
	

	Котельная "Сухоборье"

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1 063
	н.д.
	н.д.
	Показатели будут зависеть от режима дальнейшего использования санатория "Сухоборье"

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
	кг.у.т./Гкал
	158,98
	159,07
	н.д.
	

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
	т.у.т.
	169
	н.д.
	н.д.
	

	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 
	тыс. м³
	146
	н.д.
	н.д.
	

	* - предполагается, что новая БМК мощностью 1,63 Гкал/ч будет иметь лучшую топливную экономичность по сравнению с существующей котельной


[bookmark: _Toc175696346]Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Никаких новых инвестиционных решений при данной актуализации не предусматривается, необходимость в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию отсутствует.
[bookmark: _Toc175696347]Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Учитывая недавние изменения в составе теплоснабжающих организаций, администрации Грязинского района необходимо будет привести свои решения о наделении статусом ЕТО в соответствие со сложившейся ситуацией. Фактически функции ЕТО в СЦТ «Лесная сказка» выполняет МУП «ТК-Грязи», в СЦТ «Прометей» - МУП «Липецктеплосеть», в СЦТ «Сухоборье» - Ассоциация «Новолипецкий медицинский центр».
[bookmark: _Toc175696348]Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Во всех трёх системах централизованного теплоснабжения п. Сухоборье действуют единственные источники тепловой энергии. 
Таким образом, вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в п. Сухоборье отсутствует.
[bookmark: _Toc175696349]Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В настоящее время все выявленные бесхозяйные тепловые сети проходят процедуру государственной регистрации для последующей передачи в собственность соответствующего муниципального образования.
[bookmark: _Toc175696350]Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
В ближайшей перспективе в деятельности систем централизованного теплоснабжения п. Сухоборье не предвидится никаких изменений, требующих: 
- строительства генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
- корректировки утвержденной (разработки) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;
-   развития региональной системы газоснабжения в части обеспечения топливом новой блочно-модульной котельной;
- развития местной системы водоснабжения в части, относящейся к новой блочно-модульной котельной.
Указанных действий по синхронизации в отношении других территорий Карамышевского сельсовета в связи с отсутствием необходимости организации новых систем централизованного теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc175696351]Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития систем теплоснабжения п. Сухоборье представлены в таблице 14.1.
Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2043

	СЦТ "Лесная сказка"

	Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах (расчётная)
	Гкал/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,68
	0,68
	0,68

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	58
	58
	58

	4
	Выработка тепловой энергии 
	Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	2308
	2308
	2308

	5
	Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию
	кг/Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	164,9
	164,9
	155

	6
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	1416
	1416
	1416

	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах теплоснабжения

	7
	Присоединенная договорная нагрузка 
	Гкал/ч
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	8
	Полезный отпуск
	Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	2040
	2040
	2040

	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системах теплоснабжения

	9
	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном измерении)
	м
	4282
	4282
	4282
	4282
	4282
	4282

	10
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м²
	308,07
	308,07
	308,07
	308,07
	308,07
	308,07

	11
	Относительные фактические потери в тепловых сетях
	%
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	6,95
	6,95
	6,95

	12
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	60,4
	60,4
	60,4

	СЦТ "Прометей"

	Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	6,89
	6,89
	6,89
	6,89
	Показатели будет зависеть от сроков и масштаба реконструкции СОК "Прометей". Показатели также изменятся с вводом в эксплуатацию котельной мощностью 0,69 Гкал/ч для теплоснабжения 2-х МКД

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах (расчётная)
	Гкал/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	1,693
	

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	53
	53
	53
	53
	

	4
	Выработка тепловой энергии 
	Гкал
	н.д.
	2 821
	н.д.
	2 260
	

	5
	Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию
	кг/Гкал
	н.д.
	158,76
	н.д.
	#######
	

	6
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	н.д.
	409
	н.д.
	н.д.
	

	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах теплоснабжения

	7
	Присоединенная договорная нагрузка 
	Гкал/ч
	3,066
	3,066
	3,066
	3,066
	Зависят от сроков и масштаба реконструкции СОК "Прометей"

	8
	Полезный отпуск
	Гкал
	н.д.
	672
	н.д.
	1816
	

	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системах теплоснабжения

	9
	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном измерении)
	м
	10132,2
	10132
	10132,2
	10132,2
	 Зависят от сроков и масштаба реконструкции СОК "Прометей".  Показатели также изменятся с вводом в эксплуатацию котельной мощностью 0,69 Гкал/ч для теплоснабжения 2-х МКД

	10
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м²
	644,59
	644,59
	644,59
	644,59
	

	11
	Относительные фактические потери в тепловых сетях
	%
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	

	12
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	67
	

	СЦТ "Сухоборье"

	Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	Показатели будут зависеть от режима дальнейшего использования санатория "Сухоборье"

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах (расчётная)
	Гкал/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	10
	10
	10
	10
	

	4
	Выработка тепловой энергии 
	Гкал
	н.д.
	1 063
	н.д.
	н.д.
	

	5
	Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию
	кг/Гкал
	н.д.
	158,98
	159,07
	н.д.
	

	6
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	н.д.
	984
	н.д.
	н.д.
	

	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах теплоснабжения

	7
	Присоединенная договорная нагрузка 
	Гкал/ч
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	Зависят от режима дальнейшего использования санатория "Сухоборье"

	8
	Полезный отпуск
	Гкал
	н.д.
	1 069
	н.д.
	517,51
	

	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системах теплоснабжения

	9
	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном измерении)
	м
	3613,42
	3613,4
	3613,42
	3613,42
	Показатели будут зависеть от режима дальнейшего использования санатория "Сухоборье"

	10
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м²
	181,95
	181,95
	181,95
	181,95
	

	11
	Относительные фактические потери в тепловых сетях
	%
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	

	12
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	н.д.
	38,36
	39,47
	н.д.
	


[bookmark: _Toc175696352]Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc173745897]Действующее законодательство предусматривает строго ограниченный рост тарифов на тепловую энергию. Поэтому повышение тарифной выручки для финансирования роста объёмов работ по ремонту или реконструкции невозможно, для реализации дополнительных мероприятий необходимо использовать другие источники. Таким образом, реализация описанных в разделе 4 предложений каких-либо ценовых (тарифных) последствий иметь не будет.
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